2017版国标插座与2008版国标插座的区别：
1、2017版国标对插孔进行了统一规范，只支持扁头的二、三头插孔和圆头的双头插孔，而不再是我们熟悉的圆孔、扁孔、两头、三角等多种形态的组合，这意味它完全不支持英标插座。
2、被淘汰的万能插座都标着"按GB2099.3-1997标准生产"或"按GB2099.3-1996标准生产"的字样；2008版国标的产品在包装上标有"按GB2099.3-2008标准生产"的字样。
而“2017版国标”则会有“GB 2099.3-2015”或“GB 2099.7-2015”字样。
3、采用2008版国标的万能插座三相插孔与两相插孔是合在一起的，总共3个孔；而2017版国标的三相与两相是分开的，有5个孔。
4、2008版国标的插座是一孔多用；2017版国标是一孔一用。
5、2017版插座新国标要求插线板必须设置保护门，即平常说的安全门，避免儿童因为手指或金属物体误触导致触电事故；而旧国标插座没有这项要求。

安全门，是设置在插座的插口内的挡片，没有使用时它是紧闭的，从外部用肉眼可以看到。较好的保护门一般具有防单极插入设计，只有两孔或三孔同时插入且达到一定力度时才能接触带电部件。
6、2017版国标插座较旧国标插座而言，其插座材料阻燃等级有所提升。2017版插座新国标新增了针焰测试项目，要求针焰明火与插座接触30秒钟后不起燃，或者起燃后30秒后自动熄灭。这一改变使传统ABS材质外壳的插座将不符合新的要求。
扩展资料：
国家标准委2015年10月批准发布的新国标GB 2099.3-2015、GB 2099.7-2015，将于2017年4月14日强制实施。
2015年10月13日，国家标准委批准发布了35项国家标准，新国标涉及健康安全、旅游消费、生态环境等经济社会发展诸多方面。其中《家用和类似用途插头插座》2项强制性国家标准针对转换器和延长线插座两类产品提出了新的要求。
转换器：插孔必须设置安全保护门，避免儿童因为手指或者金属物体误触导致触电事故。同时提高了耐火阻燃性能的要求，新增了针焰测试项目。
延长线：额定电流10A的延长线插座，导线的最小横截面积由原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米；额定16A的则从1平方毫米提高到1.5平方毫米，从而提高了插座的承载能力，减少由于线缆过载引发的安全事故。
此次标准的更新，最重要的当属插座必须设置保护门。
2017版国标的四大主要规定，拆解对比也是从这个方面开始展开。
规定一：插座必须增加保护门，有效的保障了儿童用电安全。
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规定二：电源线的直径有了相应标准，额定10A延长插座线从原来的0.75平方毫米提高到1平方毫米（线材上会有国标编号和3*1.0mm字样）；额定16A的则从1平方毫米提高到1.5平方毫米。
规定三：插座材质必须为阻燃材料，要求插座产品在受热后不能起燃，或者起燃后30秒需自动熄灭。
规定四：产品命名和3C认证有了新要求，统一将为有带电源线的产品称为“延长线插座”，不带电源线的产品则为“移动插座转换器”。并且，新国标插座必须经过“国家3C认证”，产品的外包装上也需在显著位置标明“3C认证”。
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2021新版家用插头插座标准正式发布
2021年第12号国家标准公告，由全国电器附件标委会（SAC/TC67）归口修订的两项家用插头插座国家标准正式发布，并将于2022年11月1日起正式实施。
本次修订的两项标准分别为：
·GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》
·GB/T1002-2021《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》
新旧版标准的主要差异
本次标准修订，在技术上保持了与国际标准接轨，并根据我国家用插头插座系统特点进行了技术更新。相比旧版标准，主要在以下方面加以优化和提升：
1.取消单相两极双用插座
单相两极双用插座（俗称“扁圆插座”）的插孔较大，特别是没有安装保护门的“扁圆插座”，在使用中存在潜在触电风险。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884068/1000]
标准取消了单相两极双用插座，避免因手指或金属物件碰触到插座插孔内导体而导致触电事故发生，极大地提高了家用插座产品的安全性。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884271/1000]
同时，常见的五孔墙壁插座（简称“扁圆五孔”）将由单相两极孔和单相两极带接地孔替换组成（简称“扁五孔"）。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884272/1000]
在转换器和延长线插座产品中，扁五孔插座已被广泛应用，该类产品在终端消费市场也已比较常见。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884273/1000]
2.增加插头插销的绝缘护套
插头插销增加了绝缘护套，避免在插拔插头过程中碰触到带电插销，使插头带电插拔时的安全性大幅提高。另外，为不影响插销的机械强度，新版标准适当加大了插销厚度的规定值。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884771/1000]
3.增加了带保护门驱动片的插头
Ⅱ类电器可配用与额定电流10A、16A单相两级带接地插头型式、参数和尺寸相同的不带接地插销的插头，仅作为与插座插合时打开保护门的驱动装置，其颜色为黑色，产品为不可拆线形式。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884772/1000]
可移动式电器（如：电吹风、直发器等），在使用过程中，存在插头从墙壁插座中松脱的问题。标准增加带保护门驱动片的插头，起到了一定的固定作用，有效防止可移动式电器插头的松脱。
[image: https://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/14302884773/1000]
4.增加了插座带电/接地插套与结合面的距离要求
标准规定了带电插套和接地插套离插合面的最小距离要求，避免插头插拔过程中触电的可能性，同时确保插头插合时接地的优先性，以及插头拔出时接地的滞后性，极大地提高了插座使用的安全性。
5.增加和修改了插头插座测试用量规
标准增加了插座量规的使用方法，对量规的尺寸公差、量规类型（如：修改了止规改为单插销止规、合并了单相两极带接地插头内量规和外量规、增加了插座接触规等）有了新的要求，提高了测试结果的准确性、一致性和规范性。
另外，新版GB/T2099.1标准，在对插座保护门的防触电设计、插座结构、插座机械强度以及温升试验等方面也进行了修订。
二
企业应对措施建议
针对新版本标准技术要求，企业应及时对产品进行评估，更新完善现有生产流程，把控关键环节与设计要点，做好产品过渡。具体建议如下：
1.新产品开发
按照新版标准的发布，应考虑模具使用寿命，避免模具在寿命周期内被动淘汰，造成资源浪费。建议新品开发，直接采用单相两极扁孔或扁五孔插座。
2.现有产品升级
企业应结合模具寿命情况，新开模具建议采用单相两极孔或扁五孔插座，不建议在模具寿命周期内对孔型进行修整，不但造成模具浪费，而且增加测试成本。
3.产品的认证检测
企业应具有市场竞争和“先入为主”的消费理念，提前做好单相两极孔型插座产品，并及时完成产品认证及证书转换过渡，将给企业带来更大的收益。
另外，对新开模具，其CCC认证标志的样式和施加要求，需满足《强制性产品认证标志加施管理要求》的规定。
与此同时，企业应与地方公共服务平台和认证检测机构建立良好沟通机制，尽早了解和学习新版标准内容，做好产品型式试验及产品认证，在标准信息、质量评价及认证检测等方面率先获得突破，以实现产品认证的顺利过渡。
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